CPI

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTOL® ART. N. 16 DEL D.LGS. 8 MARZO N.139, E IL D.P.R. 01 AGOSTO 2011 N.151

-

* visto la SCIA prodotta in data 23.04.2015 (c&mw/a [P
* visto I'atto deliberativo emesso dalla Commissione Comunale di Vigilanza in data 21.09.2015
¢ visto il sopralluogo del funzionario istruttore effettuato in data 21.09.2015

SI RILASCIA A:
ACQUE VIVE SERVIZI TERRITORIO S.R.L. PRATICA N. 76930

I presente C.P.I per Dattivita individuata al n. 65.2.C dell’elenco in Allegato I al D.P.R. 01/08/2011 n.151, relativo a:

Tendostruttura polifunzionale
Sita nel comune di SOMMACAMPAGNA, in VIA CESARINA 16

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d’incendio:

. 1
Sostanze pericolose:
» Capienza ammissibile:  con posti a sedere n.650 persone
trattenimenti in genere  n.550 persone
attivita danzanti n.750 persone

Limitazioni, divieti ¢ condizionj d’esercizio:

1. Il Titolare & tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dal D.Lgs 81/2008 ¢ D.M. 10/03/1998 effettuando le verifiche
¢ la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi,
attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, in conformita ai piani di uso e manutenzione previsti ed
alle disposizioni vigenti applicabili.

2. I Titolare dell'attivita ha l'obbligo di assicurare un‘adeguata informazione e formazione del personale dipendente

sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle

precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio;
dovra altresi essere attuato un aggiornamento periodico di tale attivita in base a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008.

Le uscite di sicurezza devono essere sempre usufruibili e sgombre da ogni impedimento.

4. Prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalita del sistema di vie di uscita, il
corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza.

1. 1l responsabile dell'attivita, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non
vengano alterate le condizioni di sicurezza.

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

* Impianti fissi: rete idrica costituita da n.4 idranti UNI45 e n.1 attacco autopompa VV.F. UNI70 con alimentazione
da acquedotto pubblico.
*  Mezzi portatili: n.5 estintori a polvere da 6 kg (34A-233B-C).
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1] Titolare ¢' tenuto ad osservare gli obblight stabititi dall'art. del DPR 1 Agosto 2011 N.151 durante |'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello
stesso secondo le modalita’ riportate all'art.5 del DP R, ] Agasto N.151. Qualora, durante il periodo di validita’ del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, aglhi tmpianti o alle
condizioni d'esercizio, tali da comportare un‘alterazione delle preesistenti candizioni di sicurezza antincendio. il Titolare e’ tenuto a richiedere il rilascio di un nuove certificata, secondo le pracedure di
cuiallart 4 del DPR | Agosto 2011 N.151

Il Funzionario Istruttore IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Mario NAZZARO (Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS)
(firmato in forma digitale ai sensi di legge) (firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

VERONA, li (data de! protocollo di trasmissione)
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Ministero dell Interneo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona
Ufficio Prevenzione Incendi

trasmessa via PEC Verona data del protocollo

Pratica n. 76930 ACOQUE VIVE SERVIZI TERRITORIO S.R.L.
o VIA CESARINA. 16

Attivitan. 65.2.C 37066 SOMMACAMPAGNA

D.PR. n°IS111

Sig. Sindaco del Comune di
SOMMACAMPAGNA

Oggetto:  Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ex art.4 DPR 01/08/2011 n.151 per
Pattivita di Locali di spettacolo con capienza superiore a 200 persone.
Attivita n. 65.2.C D.P.R. n.°151/11
Ragione Sociale: ACQUE VIVE SERVIZI TERRITORIO S.R.L.- sita in VIA
CESARINA 16 del Comune di SOMMACAMPAGNA

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 151/201 1,

* visto la Segnalazione Certificata di Inizio Attivita presentata in data 23.04.2015 prot. n.4823;
* visto I'atto deliberativo emesso dalla Commissione Comunale di Vigilanza in data 21.09.2015;
* visto la relazione di visita del funzionario istruttore Dott. Ing. Mario NAZZAROQ;

si trasmette in allegato il Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'attivita in oggetto.

Entro il 23.04.2020 dovra essere prodotta attestazione di rinnovo periodico di conformita antincendio, ex
art.5 del D.P.R. 151/2011, redatta in duplice copia, corredata di:

* dichiarazione attestante 1’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio relative
all’attivita, mediante mod. PIN3-2014 reperibile sul sito internet www. vigilfuoco.it;

* asseverazione attestante la funzionalita ed efficienza degli impianti, prodotti e sistemi di
protezione antincendic a servizio dell’attivita, mediante mod. PIN 3.1-2014reperibile sul sito
internet www. vigilfuoco. it:

* attestato di versamento ex Legge n. 966/65 effettuato sul ccp n.135376 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato — Sez. di Verona, ovvero tramite bonifico bancario IBAN
[T63Z0760111700000000135376:

II titolare dell'attivita, ex art. 6 del D.P.R. 151/2011, ha l'obbligo di mantenere in efficienza i sistemi, i
dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di
controllo ed interventi di manutenzione nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle
norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette
norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/c dall'installatore.
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Lo stesso titolare ha 1’obbligo di assicurare una adeguata formazione ed informazione del personale
dipendente sui rischi di incendio connessi con D’esercizio dell’attivita, sulle misure di prevenzione e
protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare I'insorgenza di un incendio e sulle procedure
da adottare in caso di incendio.

Neti casi di nuova destinazione dei locali, di modifica delle condizioni di esercizio e di variazioni
qualitative /o quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e di qualunque
altro parametro che non modifichi le condizioni di sicurezza accertate, il titolare dell'attivita dovra presentare
una nuova SCIA con le procedure di cui all’art. 4, comma 6, del D.P.R. 151/2011; qualora invece le
modifiche comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di rischio dovra essere seguita la procedura
di cui all’art. 3 comma 1 del suddetto D.P.R.

Il Funzionario Istruttore
(Dott. Ing. Mario NAZZARO)
{(firmato in forma digitale ai sensi di legge)
IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS)

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)
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